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ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 
RESUMEN 
Este artículo se lleva a cabo a nivel de ejercicio académico un ejemplo en 
el que se estudia el sistema de distribución de energía eléctrica de la 
ciudad de Pereira cuando este es afectado por corrientes y voltajes 
armónicos, también es estudiado el efecto de la colocación de filtros en 
dicho sistema. 
 
PALABRAS CLAVES: Modelamiento, cargas no lineales, distorsión 
armónica, filtros, resonancia serie y paralelo. 
 
ABSTRACT 
This article is an academic exercise in which the electrical energy 
distribution system from the Pereira’s city studies when this one is 
affected by currents and harmonic voltages, also is studied the effect of 
the positioning of  filters in this system.  
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Los armónicos son distorsiones de las ondas senosoidales 
de tensión y/o corriente de los sistemas eléctricos, debido 
al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales 
ferromagnéticos, y en general al uso de equipos que 
necesiten realizar conmutaciones en su operación normal.  
 
La aparición de corrientes y/o tensiones armónicas en el 
sistema eléctrico crea problemas tales como, el aumento 
de pérdidas de potencia activa, sobretensiones en los 
condensadores, errores de medición, mal funcionamiento 
de protecciones, daño en los aislamientos, deterioro de 
dieléctricos, disminución de la vida útil de los equipos, 
entre otros. 
 
Las soluciones a dicho problema se realizan en forma 
jerarquizada; primero en forma particular, resolviendo el 
problema de inyección de armónicos por parte del 
usuario al sistema (diseñando y ubicando filtros en el 
lado de baja tensión, usando el transformador como 
barrera); y segundo, resolviendo el problema en forma 
global, buscando reducir las pérdidas y mantener los 
niveles armónicos por debajo de los límites permitidos, 
en este caso, se trata de un problema de optimización 
donde se determina la ubicación de los compensadores 
(condensadores, filtros pasivos, filtros activos).  
 
Independientemente del tipo de compensador utilizado 
para reducir los niveles de armónicos en el sistema o en 
el usuario, se debe analizar la forma en que el 
compensador afecta a la impedancia al variar la 
frecuencia, esto con el fin de determinar resonancias serie 
(baja impedancia al paso de corriente) y paralelo (baja 
admitancia a la tensión de alimentación). 
 
2. FILTROS PASIVOS PARA COMPONENTES 
ARMÓNICAS. 
 
El uso de filtros para componentes armónicas en sistemas 
potencia tiene dos objetivos:  Servir de sumidero para las 
corrientes y tensiones armónicas; y proveer al sistema 
toda o parte de la potencia reactiva que éste necesita.  
Los filtros pasivos pueden ser, según el propósito 
particular que se persigue, de dos tipos:  
 
• Filtros Series. 
• Filtros Shunt o paralelo. 
 
Los Filtros Series evitan el paso de una componente de 
frecuencia particular, desde el contaminante hacia alguna 
componente de la planta o parte del sistema de potencia, 
mediante la presencia de una gran impedancia serie a la 
frecuencia especificada.  Estos constan de un inductor y 
un capacitor en paralelo que se posicionan en serie a la 




Figura 1. Filtro pasivo serie. 
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Los Filtros Shunt o paralelo proveen un paso alternativo 
de muy baja impedancia para las frecuencias armónicas, 
y consisten en una rama resonante serie, compuesta por 
elementos RLC en conexión paralela con el sistema de 
alimentación, entre otros. 
 
El filtro paralelo presenta mayores ventajas que el filtro 
serie porque:  Es más económico, sólo transporta las 
corrientes armónicas para las que fue sintonizado, 
proporciona una parte de la potencia reactiva al sistema. 
 
2.1. Filtros Shunt o Paralelos Pasivos: 
 
Existe una gran variedad de configuraciones de filtros, 
pero las más utilizadas son los “Filtros Sintonizados 
Simples”  y los “Pasa Altos”. 
 
2.1.1. Filtro Sintonizado Simple.  Elimina una 
armónica determinada; consiste en un banco de 
condensadores conectado en serie con un inductor.  
  
2h fhω π=  (1) 
donde, h es el armónico al cual se quiere sintonizar, ω es 
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(2) 
donde, XC es la reactancia capacitiva, Qc es el valor de la 
potencia reactiva que el filtro va a suministrar en cada 























donde, Q es el factor de calidad del filtro, R es la 
resistencia interna del inductor, ver referencias [1] a 
[9]. 
 
Este filtro se sintoniza a la frecuencia armónica h que 
se desea eliminar; o sea que, para esta frecuencia, las 
reactancias inductiva y capacitiva son iguales y por lo 
tanto se anulan, entonces la impedancia que presentará 
el filtro para esta frecuencia es mínima (valor igual a 
la resistencia), y absorberá gran parte de la corriente 
armónica contaminante. 
 
El factor de calidad del filtro, determina la forma de la 
característica de impedancia, y hace que ésta sea más o 
menos estrecha o abrupta. 
 
La impedancia de la configuración del filtro sintonizado 
simple mostrada es: 












Figura 2.  (a) Filtro sintonizado simple,  
(b) comportamiento en frecuencia. 
 
2.1.2. Filtros Pasa Altos.  Son utilizados para eliminar 
un amplio rango de frecuencias, y se emplean cuando las 
armónicas no tienen frecuencia fija.  Los parámetros se 
calculan con las ecuaciones (1) ~ (6), ver referencias [1], 
[9]. 
 




















Figura 3.  (a) Filtro pasa alto, (b) comportamiento en 
frecuencia. 
 
Este filtro, al igual que el sintonizado simple, se sintoniza 
a alguna frecuencia específica; pero debido a que posee 
una característica amortiguada producto de la resistencia 
en paralelo con la inductancia, presenta una baja 
impedancia para la frecuencia de sintonía y superiores a 
ésta.  O sea que, absorbe corrientes armónicas -si existen- 
de frecuencias desde la de sintonía en adelante.  Para 
frecuencias menores a la sintonía, el filtro presenta 
impedancias altas.  El factor de calidad de este filtro es 
bajo (0.5-5), ver referencias [1], [9], y al igual que el 




• Atenúa un amplio espectro de frecuencias 
armónicas de acuerdo a la elección del valor de la 
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resistencia, sin la necesidad de subdivisión en 
ramas paralelas. 
• Es muy robusto frente a problemas de pérdida 





• Origina una frecuencia de resonancia paralela al 
interactuar con la red. 
• Las pérdidas en la resistencia y en el inductor 
son generalmente altas. 
• Para alcanzar un nivel similar de filtrado (de una 
armónica específica), que el sintonizado simple, el 
filtro pasa altos necesita ser diseñado para una 
mayor potencia reactiva. 
 
2.2. SELECCIÓN DE FILTROS PASIVOS [1], [9]. 
 
La utilización de un filtro como solución al problema 
de armónicos requiere de un análisis detallado de la 
respuesta en frecuencia del sistema.  Entre los criterios 
de selección del filtro se tienen los siguientes: 
 
2.2.1. El número de armónicos del sistema a atenuar.  
Dependiendo del número de armónicos existentes en 
el sistema, se puede determinar la cantidad de filtros 
(filtro sintonizado o dual) que se podrían ubicar para 
obtener una atenuación de las componentes armónicas.  
Esta minimización debe estar acorde con los límites 
establecidos por las normas. 
 
2.2.2. Los requerimientos del filtro.  Se hace 
referencia a la acción correctiva que se desee del filtro 
(compensación de reactivos, reducción de la distorsión 
armónica, regulación de tensión o todos).  Cada 
requerimiento del filtro implica un diseño específico, 
tal que el objetivo para el cual se quiere se cumpla. 
 
2.2.3.  La energía de cada armónico.  La magnitud de 
cada armónico está directamente relacionada con las 
pérdidas que estas componentes armónicas ocasionan 
en el sistema de potencia. 
 
 
2.3. UBICACIÓN DE FILTROS PASIVOS. 
 
Existen dos opciones para ubicar un filtro pasivo para 
armónicos (ver Figura 4): 
 
• El alimentador de media tensión con el fin de 
disminuir las pérdidas del sistema. 
• Cerca de la carga no lineal (baja tensión), para 
evitar la inyección de componentes armónicas de 
corriente al sistema por parte de la carga. 
 
Figura 4.  Posibles ubicaciones de los filtros pasivos. 
 
Los criterios de ubicación del filtro son: 
 
2.3.1.  La existencia de cargas altamente contaminantes.  
Se debe ubicar el filtro en el lado de baja tensión; de esta 
forma el transformador de potencia sirve de amortiguador 
(aislante de armónicos) tanto de las corrientes armónicas 
provenientes de otras cargas como de las corrientes 
armónicas generada por la carga, lográndose aislar el 
problema. 
 
2.3.2. La existencia de cargas armónicas distribuidas.  
Los filtros deben ser ubicados en media tensión y en 
lugares estratégicos (óptimos) para evitar la excesiva 
circulación de corrientes armónicas por el sistema. 
 
2.4. PROBLEMAS DE LOS FILTROS 
 
Uno de los mayores problemas de los filtros es que se 
produzca la desintonía de éstos.  Los cuatro eventos más 
comunes que pueden dar como resultado una 
desintonización del filtro son: 
 
• Deterioro de los condensadores, lo cual disminuye la 
capacitancia total y con esto aumenta la frecuencia a 
la cual el filtro fue sintonizado. 
• Tolerancia de fabricación tanto en el reactor como en 
los condensadores. 
• Variación de temperatura. 
• Variación en el sistema. 
 
Típicamente, los filtros se sintonizan aproximadamente 
entre un  3% y un 10% por debajo de la frecuencia 
deseada, ver referencias[1], [2], [7] y [9].  Esto para tener 
la opción de una buena operación del filtro en un rango 
mayor de tiempo de vida útil. 
 
De los cuatro eventos mencionados anteriormente los tres 
primeros tienen que ver con variaciones propias de los 
elementos constitutivos de los filtros, mientras que el 
último depende de las variaciones del equivalente del 
sistema.  
 
3. SISTEMA DE PRUEBA 
 
Se considerará el sistema de distribución de energía 
eléctrica de la ciudad de Pereira de 17 nodos, 9 líneas y 
13 transformadores.  En la tabla 1 se muestran las 
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inyecciones de corriente armónica asumidas para los 











En los barrajes de 13.2 kV de Centro, Ventorrillo, Cuba y 




Tabla 1.  Inyecciones de corriente al nivel de 13.2kV y 
33kV – 115kV. 
 13.2 kV 33 kV – 115 kV 
h %Ih/I1 %Ih/I1 
5 17.46 0.5 
7 9.92 1.85 
11 7.15 1.15 
13 5.92 1.63 
17 3.53 1.13 
19 3.05 1.04 




Figura 5.  Topología del sistema eléctrico de Pereira. 
 
 
El análisis de este sistema se descompone en dos partes:   
(1) Análisis del sistema bajo condiciones  de operación y 
(2) empleo de filtros. 
 
(1) Análisis del sistema.  Para efectos comparativos se 
determina la impedancia equivalente y la onda de 
tensión en algunas barras del sistema considerando 
dos situaciones: 
 
• Cargas al 100% y compensación de potencia reactiva 
a través de bancos de condensadores al 100%. 
• Cargas a 33 kV y 115 kV al 100%, cargas a 13.2 kV 




Figura 6. Impedancia vista en barras de 13.2 kV 
 
 
Las simulaciones muestran que, cuando el sistema de 
distribución está a plena carga y la compensación de 
reactivos está al 100%, se presentan resonancias paralelo 
y serie con unas frecuencias de sintonía peligrosamente 
próximas a la frecuencia fundamental; también, a medida 
que disminuye la cargabilidad del sistema las resonancias 
paralelo se alejan de la fundamental pero presentan unos 
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Figura 8.  Ondas de tensión en tres barras de 13.2, 33 y 
115 kV. 
 
Para el voltaje, el comportamiento más distorsionado se 
presenta en las barras que están a un nivel de 13.2 kV, 
puesto que a estas se conectan cargas con un mayor 
grado de componentes armónicas.  Las cargas conectadas 
a 33 kV y 115 kV poseen componentes armónicas en 
menor magnitud y por lo tanto su distorsión es menor, se 
debe resaltar que los transformadores sirven de barrera 
para algunas componentes armónicas y por eso resultan 
atenuados a elevados niveles de tensión. 
 
(2)  Empleo de filtros.  Los bancos de condensadores 
ubicados en los barrajes de 13.2 kV de Centro, 
Ventorrillo, Cuba y Dosquebradas, se reemplazan por 
filtros sintonizados simples para eliminar solamente la 
quinta componente armónica. 
 
Los parámetros de cada filtro se obtienen de aplicar las 
ecuaciones (1) ~ (6): 
 
5,  76.12 ,  3.70 ,  0.12 ,  60h C F L mH R QF Fµ= = = = Ω =
 
















Figura 10.  Impedancia vista en una barra de 33kV.  
 
 





Figura 11.  Ondas de tensión en barras de 13.2, 33 kV. 
 
 
Figura 12.  Ondas de tensión en una barra 115 kV. 
 
Los filtros se presentan como una de las mejores alternativas 
para mitigar la polución armónica, pero antes de proceder a 
instalarlos se deben realizar una gran cantidad de estudios 
para determinar cuál es la mejor configuración y qué 




♦ El filtro sintonizado simple proporciona una máxima 
atenuación para una armónica individual, a frecuencia 
fundamental, puede proporcionar la potencia reactiva 
requerida en la red, y tiene bajas pérdidas (asociadas a 
la reactancia del inductor y la resistencia del filtro). 
♦ El filtro sintonizado simple es vulnerable a la 
desintonía debido a la tolerancia de los elementos con 
la temperatura,   interactúa con la red originando una 
resonancia paralela al igual que un banco de 
condensadores. 
♦ El crecimiento sostenido de cargas no lineales, unido al 
aumento de la utilización de bancos de condensadores 
para la compensación del factor de potencia, aumenta 
las fuentes de distorsión o sus componentes negativas, 
tanto para el usuario como para la empresa responsable 
del suministro eléctrico.   
♦ La magnitud de los costos originados por la operación 
de sistemas y equipos eléctricos con tensiones y 
corrientes distorsionadas aumenta en la medida en que 
se reduce la vida útil de estos. 
♦ Las resonancias crean tensiones y corrientes elevadas 
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